
9

11

12

13

14

10

Фор мат А4
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Наружные тепловые
сети

           ООО "Проектный 
институ т тер р иториального
              планирования"

2012г

ТЭО 9(7пр)

11. 12.

Кол. Лист П одпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема тепловых сетей проектируемой 
 котельной 9(№7пр) ст. Новомышастовская. 

Н.контр

И сполн. К иселёв

ГИП

Вед. инж. К иселева

Ос адчая

0
Qп= 0,430 Гкал/час

(проектируемая)
котельная 9(N7пр)

41

52

1

2

3

Qо=  0 ,300 Гкал/час

Qгвс= 0,130 Гкал/час

L= 15 м 
Т2-Ду - 100 мм 
Т1-Ду - 100 мм 

Qо=  0 ,200 Гкал/час

Qгвс= 0,080 Гкал/час

L= 90 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

Qо=  0 ,100 Гкал/час

Qгвс= 0,050 Гкал/час

L= 25 м 
Т2-Ду - 65 мм 
Т1-Ду - 65 мм 

1
 № п/п Наименование Колич. Этаж. Примечание

2 3 4 5
41 8 Проектир. Объект общественного обслуживания 1
52 1 Проектир. Автопавильон, кафе 1

Фор мат А4
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. №

Изм. № док.

Наружные тепловые
сети

           ООО "Проектный 
институ т тер р иториального
              планирования"

2012г

ТЭО 10(8пр)

11. 12.

Кол. Лист П одпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема тепловых сетей проектируемой 
 котельной 10(№8пр) ст. Новомышастовская. 

Н.контр

И сполн. К иселёв

ГИП

Вед. инж. К иселева

Ос адчая

1
 № п/п Наименование Колич. Этаж. Примечание

2 3 4 5

0

31

3

41

2

1

Qп= 0,930 Гкал/час

(проектируемая)
котельная 10(N8пр)

41 8 Проектир. Объект общественного обслуживания 1
31 3Детский сад 1 Проектир. 

Qо=  0 ,680 Гкал/час

Qгвс= 0,250 Гкал/час

L= 10 м 
Т2-Ду - 125 мм 
Т1-Ду - 125 мм 

Qо=  0 ,380 Гкал/час
Qгвс= 0,100 Гкал/час

L= 130 м 
Т2-Ду - 100 мм 
Т1-Ду - 100 мм 

Qо=  0 ,300 Гкал/час
Qгвс= 0,150 Гкал/час

L= 90 м 
Т2-Ду - 100 мм 
Т1-Ду - 100 мм 

Фор мат А4

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
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. №

Изм. № док.

Наружные тепловые
сети

           ООО "Проектный 
институ т тер р иториального
              планирования"

2012г

ТЭО 11(9пр)

11. 12.

Кол. Лист П одпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема тепловых сетей проектируемой 
 котельной 11(№9пр) ст. Новомышастовская. 

Н.контр

И сполн. К иселёв

ГИП
Вед. инж. К иселева

Ос адчая

1
 № п/п Наименование Колич. Этаж. Примечание

2 3 4 5

51
38 1Рынок придорожной торговли Проектир. 

Qо=  0 ,600 Гкал/час

Qгвс= 0,120 Гкал/час

L= 30 м 
Т2-Ду - 125 мм 
Т1-Ду - 125 мм 

Qо=  0 ,350 Гкал/час
Qгвс= 0,070 Гкал/час

L= 75 м 
Т2-Ду - 100 мм 
Т1-Ду - 100 мм 

0

Qп= 0,720 Гкал/час

(проектируемая)
котельная 11(N9пр)

38

51

1

2

Qо=  0 ,250 Гкал/час

Qгвс= 0,050 Гкал/час

L= 145 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

4Объекты придорожного сервиса Проектир. 

Фор мат А4
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Наружные тепловые
сети

           ООО "Проектный 
институ т тер р иториального
              планирования"

2012г

ТЭО 12(10пр)

11. 12.

Кол. Лист П одпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема тепловых сетей проектируемой 
 котельной 12(№10пр) ст. Новомышастовская. 

Н.контр

И сполн. К иселёв

ГИП

Вед. инж. К иселева

Ос адчая

1
 № п/п Наименование Колич. Этаж. Примечание

2 3 4 5
51

Qо=  0 ,600 Гкал/час

Qгвс= 0,140 Гкал/час

L= 40 м 
Т2-Ду - 125 мм 
Т1-Ду - 125 мм 

Qо=  0 ,400 Гкал/час

Qгвс= 0,100 Гкал/час

L= 65 м 
Т2-Ду - 100 мм 
Т1-Ду - 100 мм 

0

Qп= 0,740 Гкал/час

(проектируемая)
котельная 12(N10пр)

1 2

4Объекты придорожного сервиса Проектир. 

4

3
5

Qо=  0 ,200 Гкал/час

Qгвс= 0,050 Гкал/час

L= 160 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

Qо=  0 ,200 Гкал/час
Qгвс= 0,050 Гкал/час

L= 15 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

Qо=  0 ,200 Гкал/час

Qгвс= 0,040 Гкал/час

L= 25 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

51

51

51

ст. Новомышастовская
Экспликация

ст. Новомышастовская
Экспликация

ст. Новомышастовская
Экспликация

ст. Новомышастовская
Экспликация

Расчетный срок строительства (2030 г.)

Расчетный срок строительства (2030 г.)

Расчетный срок строительства (2030 г.)

Расчетный срок строительства (2030 г.)

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной 9(№7пр).

 ст Новомышастовская

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной 10(№8пр).

 ст Новомышастовская
Расчетный срок строительства (2030год).

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной 11(№9пр).

 ст Новомышастовская

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной 12(№10пр).

 ст Новомышастовская.
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Наружные тепловые
сети

           ООО "Проектный 
институ т тер р иториального
              планирования"

2012г

ТЭО

11. 12.

Кол. Лист П одпись Дата

Стадия Лист Листов

Схема тепловых сетей проектируемой 
 котельной 14(№12пр) х. Прикубанский.

 

Н.контр

И сполн. К иселёв

ГИП

Вед. инж. К иселева

Ос адчая

0

Qп= 0,290 Гкал/час

(проектируемая)
котельная 14(N12пр)

10

Qо=  0 ,240 Гкал/час

Qгвс= 0,050 Гкал/час

L= 30 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

1
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И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №

Изм. № док.

Наружные тепловые
сети

           ООО "Проектный 
институ т тер р иториального
              планирования"

2012г

ТЭО

11. 12.

Кол. Лист П одпись Дата

Стадия Лист Листов

Н.контр

И сполн. К иселёв

ГИП

Вед. инж. К иселева

Ос адчая

0

Qп= 0,720 Гкал/час

(проектируемая)
котельная 15(N13пр)

Qо=  0 ,300 Гкал/час

Qгвс= 0,070 Гкал/час

L= 105 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

1

1

14

2

Qо=  0 ,300 Гкал/час
Qгвс= 0,070 Гкал/час

L= 15 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

Qо=  0 ,600 Гкал/час

Qгвс= 0,120 Гкал/час

L= 75 м 
Т2-Ду - 125 мм 
Т1-Ду - 125 мм 

Схема тепловых сетей проектируемой 
 котельной 15(№13пр) х. Прикубанский. 

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной 14(№12пр) 

х. Прикубанский 

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной 15(№13пр) 

х. Прикубанский 

1
 № п/п Наименование Колич. Этаж. Примечание

2 3 4 5
10 1База отдыха охотников и рыболовов

х. Прикубанский
Экспликация

Проектир. 

1
 № п/п Наименование Колич. Этаж. Примечание

2 3 4 5
1 1 2 Проектир. Общественный центр в составе: магазин, приемный 

пункт КБО, отделение связи, аптека, отделение банка.
Объекты придорожного сервиса: гостиница, ресторан, 
кафе, СТО, АЗС, стоянки14 2 Проектир. 

х. Прикубанский
Экспликация

Расчетный срок строительства (2030 г.)

Расчетный срок строительства (2030 г.)

Пр огр амма комплексного р азвития коммунальной инфраструктуры МО 
"Кр асноар мейский р айон" Краснодарского края. 
Схема теплоснабжения. Новомышастовское СП.

М у ниципальный контр акт №11-45-03-ПТС
М К №0118300017811000019/3 от 31.10.2011г.

Пр огр амма комплексного р азвития коммунальной инфраструктуры МО 
"Кр асноар мейский р айон" Краснодарского края. 
Схема теплоснабжения. Новомышастовское СП.

М у ниципальный контр акт №11-45-03-ПТС
М К №0118300017811000019/3 от 31.10.2011г.

Пр огр амма комплексного р азвития коммунальной инфраструктуры МО 
"Кр асноар мейский р айон" Краснодарского края. 
Схема теплоснабжения. Новомышастовское СП.

М у ниципальный контр акт №11-45-03-ПТС
М К №0118300017811000019/3 от 31.10.2011г.

Пр огр амма комплексного р азвития коммунальной инфраструктуры МО 
"Кр асноар мейский р айон" Краснодарского края. 
Схема теплоснабжения. Новомышастовское СП.

М у ниципальный контр акт №11-45-03-ПТС
М К №0118300017811000019/3 от 31.10.2011г.

Пр огр амма комплексного р азвития коммунальной инфраструктуры МО 
"Кр асноар мейский р айон" Краснодарского края. 
Схема теплоснабжения. Новомышастовское СП.

М у ниципальный контр акт №11-45-03-ПТС
М К №0118300017811000019/3 от 31.10.2011г.

Пр огр амма комплексного р азвития коммунальной инфраструктуры МО 
"Кр асноар мейский р айон" Краснодарского края. 
Схема теплоснабжения. Новомышастовское СП.

М у ниципальный контр акт №11-45-03-ПТС
М К №0118300017811000019/3 от 31.10.2011г.

Расчетный срок строительства (2030год).

Расчетный срок строительства (2030год).

Расчетный срок строительства (2030год).

Расчетный срок строительства (2030год).

Расчетный срок строительства (2030год).

14(12пр)

15(13пр)
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Наружные тепловые
сети

           ООО "Проектный 
институ т тер р иториального
              планирования"

2012г

ТЭО 13(11п)

11. 12.

Кол. Лист П одпись Дата

Стадия Лист Листов

Муниципальный контракт № 11-45-03 
Пр огр амма комплексного р азвития коммунальной инфраструктуры МО 

"Кр асноар мейского р айона" Краснодарского края. 
Схема теплоснабжения. Новомышастовское СП.

Схема трубопроводов теплосети  
проектируемой котельной 13(№11п) 

х. Прикубанский 
1 очередь строительства (2020год).

Н.контр

И сполн. К иселёв

ГИП

Вед. инж. К иселева

Ос адчая

0 Qп= 0,250 Гкал/час

(проектируемая)
котельная 13(N11п)

8

9

1

2

3

Qо=  0 ,200 Гкал/час

Qгвс= 0,050 Гкал/час

L= 40 м 
Т2-Ду - 80 мм 
Т1-Ду - 80 мм 

Qо=  0 ,150 Гкал/час

Qгвс= 0,040 Гкал/час

L= 55 м 
Т2-Ду - 65 мм 
Т1-Ду - 65 мм 

Qо=  0 ,050 Гкал/час

Qгвс= 0,010 Гкал/час

L= 120 м 
Т2-Ду - 50 мм 
Т1-Ду - 50 мм 

Схема тепловых сетей проектируемой 
 котельной 13(№11п) х. Прикубанский. 
  1 очередь строительства (2020 г.)

1
 № п/п Наименование Колич. Этаж. Примечание

2 3 4 5
8 1 Реконстр.Детский сад с начальной школой 1
9 1 Проектир. ФАП 1

х. Прикубанский
Экспликация

15


